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ПРОТОКОЛ № IIП-90/20   от   28.12.2020 г. 

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии  

от 08.08.2019 № II3-36/19 

 
Срок действия  с  28.12.2020 г. 

Дата очередной плановой проверки производства  до 28.12.2025 г. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Устройства определения места повреждения (ОМП) линий электропередачи 

«Бреслер-01Х7.090» 

– терминалы ОМП «Бреслер-0107.090» по ТУ 3433-006-71026440-05  

(с изменениями 10 от 11.01.2019) 

– шкафы ОМП «Бреслер-0117.090» по ТУ 3433-007-71026440-2014  

(с изменением 1 от 03.12.2019) 

Версия программного обеспечения: 3.4.8 

Климатическое исполнение: УХЛ4; УХЛ3.1 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»  

(ООО «НПП Бреслер»)  

Почтовый адрес: 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 4В 

Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 13 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»  

(ООО «НПП Бреслер»)  

Почтовый адрес: 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 4В 

Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 13 

 

 СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети»  

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 
 




