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ПРОТОКОЛ №   IIПД-27/21   от   23.04.2021 г. 

по продлению срока действия действия Заключения аттестационной 

комиссии от 19.12.2019 № IIЗ-70/19 и дополнению 

 

Срок действия     с  23.04.2021 г. 

Дата очередной плановой проверки производства до 23.04.2026 г. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  

Устройства релейной защиты и автоматики 6-35 кВ серии 

«Бреслер-01Х7.2ХХ», устройства автоматики управления дугогасящими 

реакторами серии «Бреслер-01Х7.06Х», устройств защиты от однофазных 

замыканий на землю с функцией определения поврежденного фидера в сетях 

6-35 кВ серии «Бреслер-01Х7.08Х» производства ООО «НПП Бреслер» по 

ТУ 3433-006-71026440-05 (с изменениями 10) и ТУ 3433-007-71026440-2014 

Версия ПО входящих в состав шкафов терминалов: 3.4.8 

Климатическое исполнение: УХЛ4; УХЛ3.1 

Постоянный оперативный ток 220, 110 В 

Переменный оперативный ток 220 В для схемы подключения ТСН+ТТ 

ЗАЯВИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» 

(ООО «НПП Бреслер») 

Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 13 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» 

(ООО «НПП Бреслер») 

Фактический адрес: 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 4в 

СООТВЕТСТВУЕТ  

Техническим требованиям ПАО «Россети» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 




